—

lK@trzyn dnia 2/( grudnia 2021 r.
NSTWOW
Pomuom INSPE m 0,\{ G
NIE

201 -12- 78 ! |
WKETRZ o :Z / W
/< i /

11-400 Ket
Gtrzyn, py, ersz 3. Pilsudskings - | L. iz J{,LOL,{ Jpodpis .. Yu. |

OCENA do sprawozdania nr I,./-#BWH 4932/2021 ’j/ e

ANITARN\Y

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz. U.2017r. poz. 2294)

probki wody pobranej dnia: 22.11.2021r. - w ramach kontroli wewnetrznej
przedsiebiorstwa z wodociggu publicznego Zawidy (Stacja Uzdatniania Wody Zawidy—
woda uzdatniona) oraz na podstawie wynikéow badan zamieszczonych

w sprawozdaniu z badania wody z dnia:

29.11.2021r. nr L-SBW/14932/2021 znak L-SBW.4051.3.910.2021  vpiyne Y

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ketrzyni

stwierdza przydatnosé¢ wody do spozycia

w wodociggu Zawidy

UZASADNIENIE

Na podstawie badan laboratoryjnych prébki wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi zbadanej w laboratorium PSSE w Ketrzynie opisanej jak  wyzej,
w zakresie zbadanych parametréw grupy A woda :

- pod wzgledem mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym okreslonym
w czgsci A w tabeli 1 oraz czegsci C tabeli 1 zalgcznika nr 1 do rozporzadzenia Ministra

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U.2017r. poz. 2294)

- pod wzgledem fizykochemicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym okreslonym
w czesci C w tabeli 2 zalgcznika nr 1 do w/w rozporzadzenia.

W wyniku przeprowadzonych czynnosci kontrolnych oraz na podstawie powotanych
wynikéw badan laboratoryjnych i przepiséw prawnych postanowiono jak wyzej.
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